
 JP SPREČA dd

 POGONSKA LABORATORIJA

                       OB 8.6-04 REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ANALIZA VODE AKUMULACIJE MODRAC

Naziv profila: akumulacija Modrac

Lokalitet: Spreča za potrošače (Sp), Spreča ispod brane (Sb)  

Zahtjevana klasa vode: II

Datum uzorkovanja: 03.03. i 16.03.2022.

Redni 

broj
Pokazatelji kvaliteta

Jedinica 

mjere

                     Opći parametri

03.03./22. 16.03./22. 03.03./22. 16.03./22.

1. Proticaj m
3
/s 0,77 0,71 16,20 16,20

2. Vidljive otpadne materije BEZ BEZ BEZ BEZ

3. Miris BEZ BEZ BEZ BEZ

4. Temperatura zraka
o
C 1,0 9,0 1,0 9,0

5. Temperatura vode oC 6,5 9,7 5,1 6,3

6. pH 8,04 8,28 8,15 8,24

7. Elektroprovodljivost µS/cm 438 430 454 438

8. Mutnoća NTU 8,49 4,52 11,7 11,11

9. Salinitet ‰ 0,22 0,22 0,22 0,21

10. Uk.rastvorene soli (TDS) mg/l 216 216 219 213

                        Režim kisika

11. Otopljeni kisik mg/l 11,26 12,40 11,50 11,45

12. Zasićenost kisikom % 92,8 110,2 91,5 93,8

13. Utrošak KMnO4 mg/l 17,07 26,55 16,44 20,23

14. HPK-permanganat mgO2/l 4,32 6,72 4,16 5,12

15. HPK-dihromat mgO2/l 9,83 23,49 9,83 22,02

16. BPK5 mgO2/l 2,74 3,32 2,54 2,66

                       Nutrijenti

17. Nitriti (N) mg/l 0,038 0,035 0,039 0,036

18. Nitrati (N) mg/l 1,67 1,76 1,79 1,76

19. Amonijum jon (N) mg/l 0,06 0,06 0,08 0,09

20. Ukupni azot (TN) mg/l 1,788 1,865 2,049 1,896

21. Ukupni fosfor (TP) mg/l 0,664 0,762 0,456 0,658

22. Ortofosfati mg/l 0,08 0,16 0,04 0,08

                   Ostali anioni i kationi

23. Sulfati mg/l 53,2 70,2 48,1 72,3

24. Hloridi mg/l 18,48 9,71 8,25 10,19

25. Kalcijum mg/l 59,32 56,11 48,10 56,11

26. Magnezijum mg/l 21,40 24,32 28,21 25,29

27. Karbonati mg/l 0 0 0 0

28. Hidroksidi mg/l 0 0 0 0

29. Hidrogenkarbonati mg/l 201 214 207 214

30. Uk. suspendirane mat. mg/l 16,8 53,4 17,2 61,6

31. Ukupni alkalitet mgCaCO3/l 165 175 170 175

32. p-alkalitet mgCaCO3/l 0 0 0 0

33. m-alkalitet mgCaCO3/l 165 175 170 175

34. Ukupna tvrdoća mgCaCO3/l 236 240 236 244

35. Isparni ostatak mg/l 370 335 331 320

36. Gubitak žarenjem mg/l 92 55 59 43

                     Ostali parametri

Lokalitet

Sp Sb

  



 JP SPREČA dd

 POGONSKA LABORATORIJA

                       OB 8.6-04 REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKIH ANALIZA VODE AKUMULACIJE MODRAC

Naziv profila: akumulacija Modrac

Lokalitet: Spreča ušće (Su), Turija ušće (Tu)  

Zahtjevana klasa vode: II

Datum uzorkovanja: 03.03. i 16.03.2022.

Redni 

broj
Pokazatelji kvaliteta

Jedinica 

mjere

                     Opći parametri

03.03./22. 16.03./22. 03.03./22. 16.03./22.

1. Proticaj m3/s 16,55 21,62 5,52 7,21

2. Vidljive otpadne materije BEZ IMA BEZ BEZ

3. Miris BEZ BEZ BEZ BEZ

4. Temperatura zraka oC 4,0 15,0 2,0 14,0

5. Temperatura vode oC 5,4 8,5 2,8 6,9

6. pH 8,08 8,38 8,13 8,31

7. Elektroprovodljivost µS/cm 449 367 432 378

8. Mutnoća NTU 56,3 283 33,5 137,0

9. Salinitet ‰ 0,21 0,18 0,21 0,18

10. Uk.rastvorene soli (TDS) mg/l 216 178 196 183

                        Režim kisika

11. Otopljeni kisik mg/l 11,76 11,58 13,09 12,58

12. Zasićenost kisikom % 94,5 100,3 98,0 104,6

13. Utrošak KMnO4 mg/l 45,52 300,30 17,70 60,06

14. HPK-permanganat mgO2/l 11,52 76,00 4,48 15,20

15. HPK-dihromat mgO2/l 24,19 177,63 9,07 24,22

16. BPK5 mgO2/l 3,14 4,97 2,29 1,99

                       Nutrijenti

17. Nitriti (N) mg/l 0,045 0,039 0,053 0,042

18. Nitrati (N) mg/l 2,16 1,74 3,00 1,79

19. Amonijum jon (N) mg/l 0,25 0,37 0,16 0,18

20. Ukupni azot (TN) mg/l 2,455 2,149 3,313 2,012

21. Ukupni fosfor (TP) mg/l 0,788 0,746 0,742 1,700

22. Ortofosfati mg/l 0,17 0,35 0,03 0,11

                   Ostali anioni i kationi

23. Sulfati mg/l 57,6 48,4 57,1 42,2

24. Hloridi mg/l 9,71 11,16 4,37 5,34

25. Kalcijum mg/l 62,52 46,49 48,10 44,89

26. Magnezijum mg/l 21,40 21,40 22,37 22,37

27. Karbonati mg/l 0 0 0 0

28. Hidroksidi mg/l 0 0 0 0

29. Hidrogenkarbonati mg/l 195 207 207 220

30. Uk. suspendirane mat. mg/l 54,8 284,4 44,8 178,0

31. Ukupni alkalitet mgCaCO3/l 160 170 170 180

32. p-alkalitet mgCaCO3/l 0 0 0 0

33. m-alkalitet mgCaCO3/l 160 170 170 180

34. Ukupna tvrdoća mgCaCO3/l 124 204 212 204

35. Isparni ostatak mg/l 368 648 339 393

36. Gubitak žarenjem mg/l 76 212 64 50

Lokalitet

Su Tu

                     Ostali parametri

  


